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Geeignete Brennstoffe/Verbrennungsluft 

Der Kombi-Ofen erreicht mit naturbelassenem,
getrocknetem, stückigem Scheitholz oder
Holz-Briketts nach DIN eine optimale Verbren-
nung und heizt somit umweltschonend. Ver-
brennung von feuchtem oder gar nassem Holz
führt zur Teerbildung im Kessel und Durchnäs-
sung (Versottung) des Schornsteins. Reisig
bzw. Kleinholz darf nur zum Anzünden ver-
wendet werden.

Um eine möglichst gleichmäßige und vollstän-
dige sowie schadstoffarme Verbrennung zu
gewährleisten sollten gleichgroße Holzscheite
(maximale Länge: 33 cm) verheizt werden.
Rundlinge sollten wenigstens einmal der Län-
ge nach gespalten werden (optimaler Holz-
scheitumfang: 25-35 cm).

Laut Bundes-Immissions-Schutzverordnung
(BlmschV) darf der Wassergehalt des zu verfeu-
ernden Holzes max. 15% betragen. Dieses wird
bei einer 2-3 jährigen trockenen Lagerung im
Freien mit Überdachung erreicht.

Die gleiche Verordnung verbietet ausdrücklich
folgende Materialien als Brennstoffe für Klein-
feuerungs-Anlagen

w feuchtes bzw. mit Holzschutzmitteln behan-
deltes Holz

w Sägemehl, Späne, Schleifstaub – Rinden-
und Spanplattenabfälle – Kohlengrus

w sonstige Abfälle

w Papier und Pappe (außer zum Anzünden)

w Stroh

Bei Verbrennung von Müll bzw. Abfallstoffen,
behandeltem Holz usw. verlieren sie Ihren Ga-
rantieanspruch, denn freiwerdende Schadstof-
fe sind nicht nur hoch giftig und umweltschäd-
lich, sondern sie verursachen Schäden im Ofen
und Schornstein (Zerstörung der hochhitzebe-
ständigen Düsen sowie Schäden vor allem am
Heizkessel).

Ferner ist unbedingt darauf zu achten, dass zur
schadstoffarmen, energiesparenden Verbren-
nung die notwendige Verbrennungsluft zur
Verfügung steht. Luftbedarf je Abbrand ca.
40 m3/h. Bei dichter Bauweise (Energie-Spar-
haus) oder abgedichteten Fenstern und Türen
im Aufstellraum. sofern nicht im gesamten
Gebäude ein Luftverbund erstellt werden
kann, ist in den meisten Fällen eine Verbren-

nungsluftleitung zu installieren. Ein Anschluss-
stutzen mit Reguliergriff und Halterung ist
komplett als Sonderzubehör lieferbar.

ACHTUNG m

Holzbriketts gewinnen im Feuer an Volumen,
bitte berücksichtigen!

(Holzbriketts in der Länge mehrmals brechen).

Leistungsregulierung

Grundsätzlich ist der Brennstoff Holz nur
bedingt regelbar. In begrenztem Umfang kann
mit der Aufgabemenge die Leistung beein-
flusst werden, d. h. große Holzscheite (30 cm
Umfang) reduzieren die Abbrandgeschwindig-
keit und begünstigen einen gleichmäßigen
Abbrand. Kleine Holzscheite (20 cm Umfang)
brennen schneller ab und führen kurzzeitig zu
höherer Leistung.

Wichtiger Hinweis 

bei Kaltstart und Anheizphase

Durch den starken Entgasungsprozess beim
Brennstoff Holz und einem schwachen Schorn-
steinförderdruck kann es beim Öffnen der Füll-
tür zum Rauchaustritt kommen. Es ist zu emp-
fehlen, die Fülltür grundsätzlich nicht zu öff-
nen, bevor die Brennstoff-Füllung bis zur Glut-
bildung heruntergebrannt ist. Anheizschieber
nur für den Nachlegezeitraum öffnen.

Wichtiger Hinweis vor der Neubeschickung

Vor jeder Neubeschickung des Ofens ist es
wichtig den Rost zu reinigen!

Feuerstätte

Zeitbrandfeuerstätte, Dauerbrandbetrieb
weder möglich noch zulässig.
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Gefahren-, Warn- und Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt diese allgemeinen
Warnhinweise! 
w Lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig

die gesamte Anleitung; 
w für den Transport Ihres Kaminofens dürfen

nur zugelassene Transporthilfen mit dem
Gewicht des Ofens entsprechender Trag-
fähigkeit verwendet werden; 

w durch die Verbrennung der Brennmateriali-
en wird Wärmeenergie frei, die zu einer
erheblichen Erhitzung der Oberflächen des
Ofens, der Türen, der Tür- und Bedienungs-
griffe, der Türglasscheiben, der Rauchrohre
und gegebenenfalls der Front- und Seiten-
teile des Ofens führt. Berühren Sie diese Tei-
le niemals ohne entsprechende Schutzbe-
kleidung oder -hilfsmittel bzw. Hitzeschutz-
handschuhe; 

w weisen Sie Ihre Kinder auf diese besonderen
Gefahren hin und halten Sie diese während
des Heizbetriebes von Ihrem Kaminofen
fern; 

w benutzen Sie als Brennmaterial ausschließ-
lich das im Kapitel "Heizen" unter "Saubere
Verbrennung" aufgeführte und genehmigte
Heizmaterial; 

w das Verheizen oder Einbringen von leicht
brennbaren oder explosiven Stoffen, wie 
z.B. leere Spraydosen und dgl. in den Brenn-
raum des Ofens sowie die Lagerung solcher
Materialien in unmittelbarer Nähe ihres
Ofens ist wegen Explosionsgefahr streng-
stens verboten; 

w bitte tragen Sie beim Nachheizen keine wei-
ten oder leicht brennbaren Kleidungs-
stücke; 

w das Abstellen von nicht hitzebeständigen
Gegenständen auf dem Heizgerät oder in
dessen Nähe ist verboten; 

w legen Sie keine Wäschestücke zum Trock-
nen auf den Ofen – Brandgefahr; 

w stellen Sie Ständer zum Trocknen von Klei-
dungsstücken oder dgl. in ausreichendem
Abstand vom Heizgerät auf  – Brandgefahr; 

w beim Betrieb Ihres Ofens ist das Verarbeiten
von leicht brennbaren und/oder explosiven
Stoffen im gleichen Raum oder in an-
schließenden Räumen verboten. 

w Rücklaufanhebung 55 °C - 60 °C.

Bevor Sie den Ofen aufstellen

1. Tragfähigkeit des Bodens 

Überzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die
Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem
Gewicht des Ofens standhält.

2.  Sicherheitsabstände (Mindestabstände)  

gemäß nachstehender Zeichnung: 

w Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 100 mm   b > 800 mm    c > 100 mm 

w Zu brennbaren Gegenständen und zu
tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 200 mm   b > 800 mm   c > 200 mm 

Sicherheitsabstände können nach den jeweili-
gen länderspezifischen Feuerrechtsbestim-
mungen bzw. baurechtlichen Vorschriften
Unterschiede aufweisen. Falls diese nicht
bekannt sind, wenden Sie sich an Ihren Bezirks-
kaminkehrermeister, um diese vor Inbetrieb-
nahme zu klären. 

Gefahren-, Warn- und Sicherheitshinweise Bedienungsanleitung
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Inbetriebnahme Teil 1:

ACHTUNG m

Der Kombi-Ofen muss immer mit Wasser

gefüllt, die Sicherheitseinrichtungen müssen

vollständig installiert und funktionstüchtig

angeschlossen sein. Der Vordruck zur thermi-

schen Ablaufsicherung muss min. 2 bar betra-

gen.

Ein Betreiben des Einsatzes ohne Wasserfül-

lung ist nicht zulässig. Dies würde zu einer

sofortigen Zerstörung des Kessels bzw. der

Dichtungen und des Wärmetauschers führen.

Bei unsachgemäßer Inbetriebnahme und

Handhabung erlischt der Garantieanspruch.

Die Sicherheitseinrichtung und deren Armatu-

ren, Fühler usw. müssen gut zugänglich für die

Wartung angebracht sein.

Inbetriebnahme Teil II:

Warmwasser- (W.W.) Heizungsteil

Hinweis!

Der Füll-/Entleerhahn muss leicht zugänglich,

bedienbar einbebaut sein.

Sind alle Anschlüsse ausgeführt, wird die kom-

plette Anlage mit Wasser gefüllt, bis 2 bar auf

der Druckanzeige erreicht sind.

Kaltwasserhahn schließen.

ACHTUNG m

Die Luft entweicht langsam. Daher ist mehrma-

liges Nachfüllen notwendig. Im Laufe von 6

Wochen nach der Inbetriebnahme kann sich

Luft im Heizungssystem abspalten. Daher wird

mehrmaliges Luftablassen und Nachfüllen von

Wasser notwendig. Nach 6 Wochen wird ein

konstanter Zustand erreicht. Alle Anschlüsse

auf Dichtigkeit überprüfen.

ACHTUNG m

Bei den ersten Auslösevorgängen der thermi-

schen Ablaufsicherung kann es passieren, dass

von der Montage zurückgebliebene Schmutz-

partikel im Ventil zurückbleiben und ein voll-

ständiges Schließen des Ventils verhindern.

Kontrollieren Sie die thermische Ablaufsiche-

rung am Auslauftrichter. Tropft die thermische

Ablaufsicherung, so können Sie die Schmutz-

partikel herausspülen, indem Sie den roten

Knopf mehrmalig fest eindrücken bzw. das

Ventil reinigen.

Thermische Ablaufsicherung

Thermische Ablaufsicherung durch Drücken

des roten Knopfes (1) auf Funktion überprüfen

Powall Kobra W Inbetriebnahme
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1 = Kobra W

2 = Sicherheits-Wärmetauscher im 

Heizkessel eingebaut

3 = Kaltwasseranschluss, 

Fließdruck min. 2 bar, max. 6 bar

4 = Rückschlagventil

5 = Sicherheitsventil 6 bar

6 = Thermisches Ablaufventil 

7 = Temperaturfühler

8 = Ablaufleitung min. 3/4 Z

9 = Trichter mit großem Ablauf für eine

Wassermenge von 50 I/Min.

10 = Anschlüsse. Die AnschlussIeitungen

müssen so verlegt werden, dass der

Wärmetauscher ausgebaut werden

kann. (mit Verschraubungen)

11 = Sicherheitsventil 3 bar (Ganzmetall) 

Typ 1915

12 = Automatischer Entlüfter mind. 120 °C



Anheizen

Vor dem Anheizen:

Anlage muss mit Wasser gefüllt sein. Prüfen Sie
vor dem Anheizen besonders bei Neubau Anla-
gen sowie an relativ warmen Tagen den
Schornsteinzug. (Anheizschieber öffnen!). Hal-
ten Sie ein Streichholz- oder Feuerzeugflamme
vor die 1 cm breit geöffnete Aschetüre. Wird
die Flamme nicht in die Öffnung hineingezo-
gen, so ist der notwendige Zug nicht vorhan-
den. Dann empfiehlt es sich, etwas Papier/
Kleinholz im Schornstein (Kaminreinigungstür)
zu verbrennen, um so die Stickluft aus dem
Schornstein zu treiben. Aus Sicherheitsgrün-
den darf der Ofen nur bei ausreichendem
Unterdruck (Zug) angeheizt werden. 

Anheizen – Fortheizen:

Heiztüre öffnen, Luftklappe auf große Stellung
durch Drehung öffnen, Rasterstellung A,
Anheizschieber öffnen.

w Asche darf die Edelstahl-Durchbranddüse
zur Nachbrennkammer nicht behindern;
dieser Bereich muss zuvor gereinigt werden.

w Durch die Heiztüre wird auf den Feuerraum-
boden etwas zerknülltes Papier oder Anzün-
der gelegt, darauf weiches Spanholz und
darüber 3-4 kg Brennholzscheite locker
geschichtet von vorne anzünden. Heiztür
schließen, Aschetür ca. zwei Fingerbreit
geöffnet halten; wenn der Brennstoff gut
angebrannt ist, auch die Aschetür ganz
schließen, bei geöffnetem Luftschieber.
Anheizschieber unbedingt schließen.

Anheizschieber nur zum Nachlegen öff-

nen, nach Beendigung sofort wieder

schließen. 

Verbrennungsluftschieber darf erst nach
Abbrand von ca. 50 % der Holzfüllmenge auf H-
Stellung verändert werden. Schließung des
Luftschiebers erst nach vollständigem
Abbrand des Brennstoffes.

Je nach Wärmebedarf ist der Abbrandvorgang
mit max. 5 kg Holz zu wiederholen.

Beim letzten Abbrandvorgang Brennstoff
abbrennen lassen. Dann sollte der Verbren-
nungsluftschieber geschlossen werden, damit
keine Wärme verloren geht. Bei zu frühem
Schließen des Verbrennungsluftschiebers wird
sich an der Innenseite der Heiztür-Glasscheibe
ein feuchtglänzender Belag bilden. Ferner

könnte es bei Wiederöffnen der Heiztüre zu
einer Verpuffung kommen: Beschädigung des
Ofens, Brandgefahr und CO-Gas-Austritt kön-
nen die Folge sein.

ACHTUNG m

Bei jedem Nachlegen von Brennholz unbe-
dingt auf den Heizungsvorlauf bzw. Pufferspei-
chertemperatur (Boiler) achten. Kein Nach-
legen bei Temperaturen über 80 °C vornehmen.

Sicherheitseinweisung 

Sicherheitseinrichtung gemeinsam mit Anla-
gen-Ersteller überprüfen.

w Bei Strom- oder Wasserausfall darf die An-
lage auf keinen Fall in Betrieb genommen
werden.

Die in Betrieb befindliche Anlage darf auf kei-
nen Fall mehr weiter beheizt werden, denn die
Sicherheitseinrichtung ist außer Kraft gesetzt
und dies führt zu Explosionsgefahr, Zerstörung
der gesamten Anlage bzw. des Wohn-
gebäudes.

Bei Stromausfall muss bei der im Heizbetrieb
befindlichen Anlage unbedingt sofort der
Anheizschieber geöffnet, der Luftschieber
geschlossen werden!

Bitte verwenden Sie kein Glanzpapier bzw.
Papier aus Zeitschriften. Es brennt nicht gut
und erzeugt durch seine Druckfarben sehr gif-
tige Stoffe in Rauchgas.

Vorsicht: In der Asche können noch Glutreste
vorhanden sein. Füllen Sie die Asche daher nur
in unbrennbare Behälter und stellen Sie den
Aschekasten nicht auf brennbare Oberflächen.

Der Ofenlack härtet erst bei anfänglichem
Gebrauch durch die Hitze vollständig aus!

w Zum Abziehen der freiwerdenden Dämpfe
lüften Sie Ihre Wohnung mehrmals gut
durch. Bereiten Sie keine Speisen in der
Nähe des Ofens.

w Kleinkinder sollten sich in der Aushärtungs-
zeit nicht im Raum befinden.

w Heizen Sie den Ofen stark auf, dadurch wird
die Aushärtezeit verkürzt.

w Das Aushärten der Oberfläche ist nach eini-
gen ordentlichen Heizphasen vollständig
beendet.

Anheizen Bedienungsanleitung
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Geräteleistung

Luftseitige Leistung 8,2 kW
Wasserseitige Leistung 7,8 kW
nach EN 13240 bei einmaliger Befüllung

ACHTUNG m

Reinigungsöffnung in der Ofendecke für War-
tung des Heizkessel-Einsatzes.

Beim W.W.-Heizkessel-Einsatz mit geschlosse-
ner Anlage muss die Sicherheitsbatterie nach
DIN angeschlossen sein, zusätzlich das Sicher-
heitsventil (3 bar) sowie Kesselentlüftungsven-
til. Rücklaufanhebung mindestens 60 °C. Ther-
mometer gut sichtbar installieren. Temperatur-
fühler für Ansteuerung der Umwälzpumpe
bzw. Steuerung.

ACHTUNG m

Montagefreiraum, Sicherheitsbatterie, Sicher-
heitsarmaturen für Wartung und Reparaturen
unbedingt vorsehen.

ACHTUNG m

Unbedingt auf Kesseltemperatur achten. Bei
Temperaturen über 90 °C öffnet sich bzw. muss
die thermische Ablaufsicherung in Funktion
treten.

Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit diese
Temperaturen (90 °C), da dadurch die thermi-
sche Ablaufsicherung und Sicherheitsbatterie
im Kessel einer gewissen Verkalkung unter-
liegt. Dies bedingt in kürzeren Abständen eine
Sicherheitsüberprüfung der Thermischen
Ablaufsicherung und Kessel-Sicherheitsbatte-
rie durch den Fachmann. Reinigung und
Erneuerung sind die Folge.

Wartung

Entaschung, Reinigung und Pflege

Ihr Kombi-Ofen wurde unter dem Gesichts-
punkt minimaler Wartung und langer Lebens-
dauer entwickelt. Gewisse Reinigungsarbeiten
und das Überprüfen und der Austausch der
Dichtschnüre sind von Zeit zu Zeit erforderlich.

Die anfallende bzw. noch im Feuerraum ver-
bleibende Asche kann mit einem Aschenkrat-
zer durch mehrmaliges Hin- und Herschieben
durch die Öffnungsschlitze in den Aschenraum

befördert werden. Es ist wichtig, den Aschen-
kasten regelmäßig bei etwa 5 cm Füllungshöhe
zu säubern. Die Zeiträume zwischen den
Inspektionsarbeiten sind vor allem von der von
Ihnen verwendeten Brennholzqualität und der
Häufigkeit der Benützung abhängig. Bei
schlechtem Brennmaterial kann sich die Zahl
der notwendigen Wartungsarbeiten mehr als
verdoppeln! Alle Wartungs- und Reinigungsar-
beiten sind ausschließlich bei vollkommen aus-
gekühltem Ofen vorzunehmen.

Einmal jährlich nach der Heizperiode empfiehlt
sich eine gründliche Reinigung des Ofens ein-
schl. der Heizgaszüge.

Die Glasscheibe unterliegt einer gewissen Ver-
schmutzung und muss von Zeit zu Zeit gerei-
nigt werden. Ist die Anlage nicht in Betrieb, so
sind Heiz- und Aschentür sowie der Luftschie-
ber zu schließen. Das W.W.-Heizkesselteil sollte
innerhalb der Heizperiode mehrmalig auf Ver-
schmutzung überprüft und bei Bedarf gerei-
nigt werden. Kurzzeitig verschmutzende Kessel
sind hauptsächlich auf zu feuchtes Holz bzw.
falsche Bedienung oder zu schwachen Kamin-
zug oder Papierverbrennung zurückzuführen.

Anzeichen:

Austretender Rauch bei Öffnen der Heiztüre
bei der Ausbrandbrennphase deuten auf eine
Verschmutzung im Heizkesselteil hin.

Vorgangsweise:

Vorgesehene Reinigungsdeckel am Kessel öff-
nen, mit dem Spezialbesen die einzelnen
Rauchgaszüge von oben nach unten durchge-
hend bis Anheizschieber durchputzen. Deckel-
Dichtfläche fein säuberlich reinigen und Deckel
wieder einlegen.

Reinigung:

Nachbrennkammer durch Herausnehmen der
Bodenschamotte-Teile und Durchbranddüse
säubern. Die Teile dann in umgekehrter Rei-
henfolge wieder einsetzen.
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Wartung Wasser

ACHTUNG m

Sie sind als Betreiber der Anlage gesetzlich ver-
pflichtet, die thermische Ablaufsicherung jähr-
lich von einem Fachmann auf Funktionstüch-
tigkeit prüfen zu lassen.

� Thermische Ablaufsicherung

Prüfknopf (1) drücken – Wasser muss in den
Ablauftrichter fließen. Nach dem Loslassen
muss sie wieder dicht schließen.

Ist der Ausfluss sehr gering, ist die thermische
Ablaufsicherung bzw. die Sicherheitsbatterie
verkalkt oder verschmutzt. Die betroffenen Tei-
le müssen umgehend gereinigt oder erneuert
werden.

� Sicherheitsventil

Die Sicherheitsventile besitzen einen Prüf-
knopf, dieser muss gedreht werden. Wenn das
Ventil einwandfrei arbeitet, tritt Wasser aus.
Nach dem Loslassen des Prüfknopfes muss das
Ventil wieder dicht schließen.

Anschließend Anlagendruck überprüfen.

� Ausdehnungsgefäß

Das Ausdehnungsgefäß muss je nach Höhe des
Anlagendruckes einen Mindestvordruck von
1,2-1,5 bar aufweisen. Häufiges Wasser Nach-
füllen deutet auf einen Defekt hin. Überprü-
fung durch den Fachmann.

� Dichtheit der Türdichtschnüre

Türen bei geschlossenem Zustand auf Spiel
überprüfen. Falls vorhanden, Dichtschnüre
unbedingt erneuern.

� Automatische Entlüftungsventile

Von Zeit zu Zeit sind die automatischen Entlüf-
tungsventile zu überprüfen. (Es wird empfoh-
len, nur Ganzmetall-Ventile zu verwenden.
Temperaturbeständigkeit mind. 120 °C.)

Entlüftungsventile müssen sich außerhalb des
Strahlungsbereichs des Rauchrohrs befinden. 
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Technische Daten

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschluss an
einen bereits mit anderen Öfen und Herden für
feste Brennstoffe belegten Schornstein mög-
lich, wenn die Schornsteinbemessung gemäß
DIN 4705, Teil 3, dem nicht widerspricht.

� Schornsteinbrände

Bei Schornsteinbränden sofort die Feuerwehr
und den Bezirkskaminkehrermeister verstän-
digen.

Auf keinen Fall Wasser in das brennende
Kaminrohr schütten oder spritzen.

An den Kamin angrenzende brennbare Teile
umgehend entfernen. 

Ersatzteilübersicht

Bezeichnung Bestell-Nr.

Schamotte-Teile

1. Rückwandstein S 01

2. Seitenstein links + rechts S 02

3. Türsockel Primärdüse MT 03

4. Roststein S 04

5. Brenndüse ST 05

Glasscheiben

6. Heiztüre GL 06

Metallteile schwarz

8. Seitenbleche links + rechts MT 08

9. Konvektionsbleche MT 09

11. Wärmeplatte MT 11

12. Aschenschuber MT 12

14. Winkelblech links Schamottehalt. MT 14

15. Winkelblech rechts Schamottehalt. MT 15

16. Glashalterschrauben MT 16

17. Anheizschieber MT 17

19. Schnäpper gross 70 MT 19

21. Stahlfeder-Kachelhalterung MT 21

Dichtungen

22. Wärmeplatte Durchm. 12 D 22

23. Türe Durchm. 10 D 23

Messing- / Edelstahlteile

24. Galleriehalter MS 24

25. Galleriestange MS 25

27. Drehfeder Heiztüre VA 27

30. Stangenhalter Heiztüre MS 30

31. Stange Heiztüre MS 31

32. Türgriff Aschetüre MS 32

33. Griff Anheizschieber MS 33

34. Griff Luftklappe MS 34

35. Außenluftklappe mit Griff (lackiert)

Technische Spezifikation

Maße (mm) und Gewichte (kg)

Höhe 996

Breite 588

Tiefe 502

Gewicht mit Schamotte, Kessel
und Blechmantel

249

Rauchrohr Durchmesser 150

maximaler Wasserbetriebsdruck 3 bar

Nennwärmeleistung 16 kW

Rauchrohranschluss oben 996

Abgaswerte für die Mehrfachbelegung 
des Schornsteins nach DIN 4705, Teil 3
bzw. zur Bemessung des Schornsteins 
nach DIN 4705, Teil 2

Abgasmassenstrom g/s geschlossen 14,2

Abgastemperatur °C 196

Mindestförderdruck  Abgas
bei Nennwärmeleistung Pa.
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Einbau / Montage Bedienungsanleitung
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Einbau der Schamotte (trocken)

1 Düse bei Rückwand einschieben

2 Schamotte auf Düse aufsetzen

3 Schamotte-Seitensteine einschieben

4 Haltebleche anschrauben

5 Primär-Luftgehäuse einlegen

6 Schamotte-Roststeine einlegen

Kachel-/Natursteinmontage Montage der Seitenbleche

Blattfeder

Konvektionsleisten für die 

Befestigung der Seitenbleche

Schrauben lösen, Seitenbleche einstecken,

Konvektionsleisten wieder anschrauben

Schrauben M 4 für

Halterung der Blattfedern

Blattfedern einschieben, Kacheln einseitig

innerhalb des Ofenmantels einschieben,

Federn anpressen. Kacheln zurückziehen bis

diese mittig zwischen dem Ofenmantel sitzen.

Seitliche Abdeckbleche zum Einhängen


