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Sicherheitsanschluss & Entliftung 2"
Bogenrohr standard

2330

Speichertyp/-Nr.

11824

10° 0° 15°
Fihler Entliftung 2x48m
Thermometer
Entleerung
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Objekt

Auftrags-Nr.

Gewicht (roh) 790 kg
Speicher

Durchmesser 1600 mm
Hoéhe 2330 mm
Kippmass 2740 mm
Inhalt 4430 |
Betriebsdruck max. 3.0 bar
Prifdruck 4.5 bar
Boiler

2 x Jumbo 1250, a je 272 |

Betriebsdruck max. 6.0 bar
Prifdruck 12.0 bar
Warmetauscher

2 x 48 m mit Turbulator (spezial)

Elektroeinsatz
vorsehen

Isolation
160 mm, Glaswolle/Kunststoffmantel
(Isolieren auf Baustelle)

Anschliisse Lange [mm]
1x Bogenrohr 5" standard
4x Schrag 1%" 200
1x Muffe 114" 4 -
1x Nippel 5/4" (Entl.) 190
6x Prallblech -
3x Thermometer J5Zf 165
6x Filihler " g 155
2x Nippel 172" 190
Besonderes

Massstab 1:20
Datum

Jenni Energietechnik AG
Lochbachstrasse 22
CH-3414 Oberburg

Tel. +41 (0)34 420 30 00
Fax +41 (0)34 420 30 01

info@jenni.ch - www.jenni.ch



